Ostroteka, dnia 27 stycznia 2021r.

PZP.13/2020

TRESC ZAPYTAN WRAZ Z WYJASNIENIAMI
ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
I TRESCI OGLOSZENIA O ZAMOWIENIU

dot. postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci powyzej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019
poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ,ustawg PZP”, p.n. :Wykorczenie oraz wyposazenie budynku F
(sali widowiskowej) w ramach zadania p.t.:” ,Adaptacja oraz wyposaienie pomieszczen

funkcjonalno-uzytkowych Muzeum Zotnierzy Wykletych w Ostrotece ( w organizacji).”

Zamawiajacy: Muzeum Zotnierzy Wykletych w Ostrotece ( w organizacji), reprezentowane przez
dyrektora Muzeum- Janusza Kotowskiego, dziatajac na podstawie art. 38 ust.2, ust.4 i ust. 4a ustawy

PZP informuje o:

1. ZLOZONYCH ZAPYTANIACH | UDZIELONYCH ODPOWIEDZIACH:
Pytanie 1.
W zwigzku z prowadzonym postepowaniem na realizacje wystawy, czy Zamawiajgcy przewiduje
mozliwosé¢ odbycia wizji lokalnej na obiekcie? Prosze o wyznaczenie terminu wizji lokalnej.
Odpowiedz na pytanie 1.
Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z ust. 3.4. SIWZ nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnych
obiektéw z jego udziatem, niemniej jednak zaleca sie, aby Wykonawca bardzo szczegétowo
sprawdzit w terenie warunki realizacji przedmiotu zamdwienia. Wobec powyzszej tresci SIWZ,
Wykonawcy zainteresowani sprawdzeniem warunkéw realizacji _przedmiotu zamdéwienia s3
uprawnieni_do_indywidualnego zgfaszania tego faktu Zamawiajacemu, za pomocg Srodkéw
komunikacji okreslonych w rozdziale 7 SIWZ. Zamawiajacy kaidorazowo udostepni

Wykonawcom teren obiektu.

Pytanie 2.
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Prosimy o udostepnienie dokumentu Zatgcznik nr 1 do OPZ - Przedmiar V1.pdf w wersji
edytowalnej.
Odpowiedz na pytanie 2.
Zamawiajacy informuje, ze udostepnia przedmiar w wersji edytowalnej. Przedmiar zostat
wygenerowany z programu Norma.
Pytanie 3.
Czy Zamawiajgcy w celu zwiekszenia konkurencyjnosci dopuszcza zmiane SIWZ w punkcie
5.2.3. Zdolnosci technicznej lub zawodowej

Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jesli Wykonawca wykaze, ze:
5.1.1.1. w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciggtych
réwniez wykonuje, co najmniej jedno zamoéwienie polegajace na dostawie i montazu wyposazenia
kina w budynkach uzytecznosci publicznej, zawierajgce w swoim zakresie co najmniej dostawe i
montai: oswietlenia scenicznego, systemu diwiekowego sali kinowej, montazu projektora 2D/3D,
o wartosci nie mniejszej niz 1 000 000 zt brutto .
Zamawiajgcy przy ustalaniu niniejszego warunku zastosowat przepis § 2 ust 5 pkt 2
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich
moze zadac zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o} udzielenie
zamoOwienia. Pojecie budynku uzytecznosci publicznej nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjg zawar
taw § 3 pkt 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie waru
nkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
NA
Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jesli Wykonawca wykaze, ze:
5.1.1.2. w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wykonat, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciagtych
réwniez wykonuje, co najmniej jedno zamoéwienie polegajgce na dostawie i montazu wyposazenia
kina lub sali konferencyjnej w budynkach uzytecznosci publicznej, zawierajace w swoim zakresie co
najmniej dostawe i montaz: o$wietlenia scenicznego lub oswietlenia ekspozycyjnego, systemu
dizwiekowego sali kinoweji/lub konferencyjnej min. 7 kanatéw, montazu projektora 2D/3D,

o wartosci nie mniejszej niz 950 000zt brutto.

TRESC ZAPYTAN WRAZ Z WYJASNIENIAMI/ ZMIANA TRESCI SPECYFIKACH ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA | TRESCI OGEOSZENIA O ZAMOWIENIU
dot. postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci powyiej kwoty okreslonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (T.J. DzU. z 2019 poz. 1843 ze zm.),
zwanej dalej ,ustawg Pzp”. P.n. :wykorczenie oraz wyposaienie budynku F (sali widowiskowej) w romach zadania p.t.:” ,Adaptacja oraz wyposaienie

pomieszczert funkcjonalno-uiytkowych Muzeum Zoinierzy Wykletych w Ostrofece ( w organizacji).”



Zamawiajagcy przy ustalaniu niniejszego warunku zastosowat przepis § 2 wust 5 pkt 2
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich
moze zadac zamawiajacy od wykonawcy W postepowaniu 0 udzielenie
zamowienia.Pojecie budynku uzytecznosci publicznej nalezy rozumieé zgodnie z definicjg zawarta
w§ 3 pkt 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunké
w technicznych,jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
Odpowiedzi na pytanie 3.
Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane tresci punktu 5.2.3.1. SIWZ ( a nie jak btednie w pytaniu
wskazat wykonawca 5.1.1.1.), tylko w zakresie wartosci zamowienia. Wobec powyiszego pkt 5.2.3.1.
SIWZ otrzymuje brzmienie:
»5.2.3.1. w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat, a w przypadku $wiadczer okresowych lub ciggtych
rowniez wykonuje, co najmniej jedno zamdwienie polegajgce na dostawie i montazu wyposazenia
kina w budynkach uzytecznosci publicznej, zawierajagce w swoim zakresie co najmniej dostawe i
montaz: o$wietlenia scenicznego, systemu dzwiekowego sali kinowej, montazu projektora 2D/3D, o
wartosci nie mniejszej niz 950 000,00 zt brutto .
Zamawiajgcy przy ustalaniu niniejszego warunku zastosowat przepis § 2 ust 5 pkt 2 Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajow dokumentdéw, jakich moze zgdac
zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia.  Pojecie budynku
uzytecznosci publicznej nalezy rozumie¢ zgodnie z definicja zawarta w § 3 pkt 6 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
Pytanie 4.
Prosimy o udostepnienie brakujacych zatgcznikéw w wersji edytowalnej:

- Zatgcznik nr 4 - Wzor oswiadczenia dotyczacego grupy kapitatowej;

- Zatgcznik nr 5 -Wzor wykazu dostaw;

- Zatgcznik nr 6 — Wzor wykazu osob;
- Zatgcznik nr 7- wzdr oswiadczenia dotyczacego przestanek wykluczenia z postepowania- ( brak
zakazu ubiegania sie 0 zamowienia publiczne);
- Zatacznik nr 8- wzor odwiadczenia dotyczacego przestanek wykluczenia z postepowania- ( podatki,

optaty lub sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne);
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- Zatgcznik nr 9- wzdr odwiadczenia dotyczacego przestanek wykluczenia z postepowania-( podatki i
opfaty lokalne);
- Zatgcznik nr 10- projekt umowy

Odpowiedz na pytanie 4.

Zamawiajacy dnia 7 stycznia 2021r. udostepnit na stronie internetowej w zaktadce

https://muzeumzolnierzywykletych.pl/zamowienia-publiczne/ w/w zatgczniki w wersji edytowalne;.

Pytanie 5.

Prosimy o informacje czy na budynku F s3 prowadzone prace budowlane lub instalacyjne jezeli tak, to
kiedy zostang zakonczone?

Odpowiedz na pytanie 5.

Zamawiajacy informuje, ze w budynku F nie sg prowadzone prace budowlane lub instalacyjne.
Pytanie 6.

Prosimy o informacje czy do budynku jest mozliwy dojazd samochodem do 3,5t?

Odpowiedz na pytanie 6.

Zamawiajacy informuje, ze jest mozliwy dojazd samochodem osobowym do 3,5t. w okolice budynku
F.

Pytanie 7.

W opublikowanych zatgcznikach brak jest planu rozmieszczenia urzadzen mechaniki sceny ( pozycje z

przedmiaru ( zatacznik nr 1 ) 59- 73 . Prosimy o przedstawienie projektu rozmieszczenia ww.

elementow .

Odpowiedz na pytanie 7.

Zamawiajacy informuje, ze po stronie Wykonawcy lezy obowigzek przekazanie dokumentacji (rzutéw
+ opis) z naniesionymi urzadzeniami w celu uzgodnienia ich lokalizacji w pomieszczeniu Kina.

Pytanie 8.

W opublikowanych zatgcznikach brak jest projektu podwieszenia elementéw mechaniki sceny
( pozycje z przedmiaru — zatgcznik nr 1 — 59, 60, 66, 67, 68, 69, 70 ) zaakceptowanych przez

konstruktora budynku. Prosimy o przedstawienie projektu montazu ww. urzadzeri uzgodnionych z

konstruktorem.

Odpowiedz na pytanie 8.

Zamawiajgcy informuje, ze po stronie Wykonawcy lezy obowigzek przedstawienia dokumentacji w

zakresie podwieszenia elementow mechaniki sceny.
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Pytanie 9.
W przedmiarze ( zatacznik nr 1) uzyto nazw wiasnych urzadzen :
Poz. 60 — wciggarka Stagemaker
Poz. 61- sterownik wciggarek Stagemaker
Poz. 69 — system szynowy Erail
Poz. 70 - system szynowy Erail
Poz. 75 — Sterownik oswietlenia Chamsys
Poz. 76 — Rozdzielacz sygnatu DMX — Eurolite
Poz. 77- Reflektor LED Elation
Poz. 78 — Reflektor profilowy LED Martin ELP CL
Prosze o wyjasnienie , czy Zamawiajacy dopusci inne urzadzenia o parametrach nie gorszych niz
opisane w przedmiarze .
Odpowiedzi na pytanie 9.
Zamawiajgcy informuje, ze dopuszcza zastosowanie urzadzen o nie gorszych parametrach niz opisane

w przedmiarze z uwzglednieniem zapisow zawartych w pkt.3.6. SIWZ.

» 3.6.Tam, gdzie w SIWZ i dotgczonych do niej zatgcznikach zostato wskazane pochodzenie (marka,
znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiatéw lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o
ktorych mowa w Ustawie, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie sprzetu lub rozwigzan réwnowaznych
pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych niz wymaganych
przez Zamawiajgcego w dokumentacji przetargowej. Zamawiajgcy informuje, iz w takiej sytuacji
przedmiotowe zapisy sg jedynie przykfadowe i stanowig wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy
powinny posiada¢ materialy uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia. Zamawiajacy zgodnie z art.
29 ust. 3 Ustawy, dopuszcza oferowanie materiatéw lub urzadzen réwnowaznych. Materiaty lub
urzadzenia pochodzace od konkretnych producentoéw okreslajg minimalne parametry jakosciowe i
cechy uzytkowe, a takze jakosciowe (m.in.: wymiary, skiad, zastosowany materiat, kolor, odcien,
przeznaczenie materiatdow i urzadzen, estetyka itp.) jakim muszg odpowiada¢ materiaty lub
urzadzenia oferowane przez Wykonawce, aby zostaty spetnione wymagania stawiane przez
Zamawiajgcego. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego rozwigzania.
Postugiwanie sie nazwami producentdw/produktow ma wytacznie charakter przyktadowy.

Zamawiajgcy, wskazujac oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy), konkretny produkt lub
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materiaty przy opisie przedmiotu zamdwienia, dopuszcza jednoczesnie produkty réwnowazne o
parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych co najmniej na poziomie parametréw wskazanego
produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Zamawiajacy
opisujgc przedmiot zamodwienia przy pomocy okreslonych norm, aprobat czy specyfikacji
technicznych i systemdw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 i 3 Ustawy PZP, zgodnie z art.
30 ust. 4 Ustawy PZP dopuszcza rozwigzania réwnowaine opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5
Ustawy PZP — Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez
Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy spetniajg wymagania
okredlone przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych
dokumentdw, uwiarygodniajacych te rozwigzania.”

Pytanie 10.

W przedmiarze — ( zatacznik nr 1 ) poz. 86 okreslono iloé¢ miejsc na trybunie na 100 do 132.
Jednoczesnie na rysunku 1 MZW_OF_sala audiowizualna_AW_OF_01.pdf wrysowano 88 miejsc, a na
rysunku 4 MZW-0OF _sala audiowizualna_AW_OF_03 errata.pdf wrysowano 76 miejsc. Prosze o
sprecyzowanie ile miejsc siedzgcych ma znajdowac sie na trybunie .

Odpowiedz na pytanie 10.

Zamawiajgcy informuje, ze nalezy przyja¢ 76 miejsc siedzgcych na trybunie.

Pytanie 11.

W przedmiarze — ( zatacznik nr 1 ) poz. 91 — podest sceniczny - okreslono , iz podest ma by¢
wyposazony w mechanizm nozycowy z sitownikami gazowymi , a jednoczesnie w pozycji 92 opisano
przedmiot ,Noga podestu” , ktéra jest niemozliwa do zastosowania w podestach z mechanizmem
nozycowym .

Prosze o sprecyzowanie — czy nalezy dostarczy¢ podesty z mechanizmem nozycowym ( do
wyeliminowania poz. 92) , czy nalezy dostarczy¢ podesty z gniazdami dla nog teleskopowych , bez
stosowania mechanizmu nozycowego .

Odpowiedz na pytanie 11.

Zamawiajgcy informuje, ze nalezy dostarczyc podest sceniczny zgodnie z przedmiarem poz. 91. oraz
nogi teleskopowe z poz. 92 jako elementy stabilizujgce podesty roztozone powyzej 0.6m.

Pytanie 12.

Prosze o sprecyzowanie ilosciowe i przedmiotowe okreslone w poz. 101 przedmiaru jako ,elementy

$cienne i sufitowe , podkonstrukcje , elementy wsporcze i dodatkowe przeznaczone do montazu.
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Odpowiedz na pytanie 12.

Zamawiajgcy informuje, ze ilosci przyjete w pozycji przedmiaru 101 wynikaja z technologii montazu
Wykonawcy, ktéra jest indywidualna i unikatowa. W zwigzku z tym Zamawiajacy nie bedzie
wskazywat technologii montazu elementdw, ktére dostarcza Wykonawca.

Pytanie 13.

Zatgcznik nr 3 — Opis przedmiotu zamoéwienia : pkt. 5 ppkt. 20 ,komplet protokotéw z préb i badan
dla urzadzen i instalacji, dla urzadzen dozorowych protokét odbioru dokonany przez Transportowy
Dozor Techniczny” - prosze o sprostowanie pomytki — winno byé Urzad Dozoru Technicznego ,
zamiast Transportowego Dozoru Technicznego .

Odpowiedz na pytanie 13.

Zamawiajgcy informuje, ze prostuje oczywista omytke pisarskg w pkt. 5 ppkt. 20 Opisu przedmiotu
zamowienia, z , Transportowy Dozér Techniczny” na ,,Urzad Dozoru Technicznego”.

Pytanie 14.

Prosze o wyjasnienie zapisu SIWZ pkt. 3.3, co Zamawiajgcy rozumie pod pojeciem ,sprawdzenia w
terenie warunkow realizacji przedmiotu umowy” nie przewidujgc zorganizowania wizji lokalnych .

Czy w mysl tego zapisu Wykonawca ma samodzielnie dokonaé wizji lokalnej w obiekcie ?

Czy w mysl tego zapisu Wykonawca ma dokona¢ wizji lokalnej miejsca realizacji zamdwienia tylko z
zewnatrz obiektu ?

Odpowiedz na pytanie 14.

Odpowied? na pytanie 14 znajduje sie w odpowiedzi na pytanie 1.

Pytanie 15.

Czy zamawiajgcy w celu zwigkszenia ilosci ofert wzgledem pierwszego postepowania do ktérego
wplyneta tylko jedna oferta zmieni zapisy w SIWZw punkcie 5.2.3. Zdolnosci technicznej lub
zawodowej. Wnosimy o zmiane zapisow dopuszczajgce firmy ktére posiadajg instalacje systemy
nagtosnienia, instalacji projektora, oraz o$wietlania sterowanego protokotem DMX.

Odpowiedz na pytanie 15.

Zamawiajgcy informuje, ze nie wyraza zgody na zmiane zapiséw dopuszczajgcych firmy, ktére
posiadajg instalacje, systemy nagtosnienia, instalacje projektora oraz oswietlenia sterowane

protokotem DMX.
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Pytanie 16.

Whnosimy o dopuszczenie w umowie zapisow o pfatnoéci czeéciowej na podstawie zaawansowania

prac. Zmiana zapiséw w paragrafie § 7.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi po wykonaniu przedmiotu umowy, na podstawie faktury wystawionej

za realizacje zamdwienia.

Na

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT

czesciowych i faktury VAT koricowej.

Odpowiedz na pytanie 16

Zamawiajac informuje, ze wyraza zgode na pfatnosci czesciowe zgodnie z wykonanymi pracami i

odbiorem ich protokotem odbioru czesciowego lub koricowego.

W zwigzku z powyzszym:

1) w§1ust7 Zatacznika nr 10 do SIWZ- projekt umowy, otrzymuje brzmienie:

»7.Wykonawca najpéiniej w dniu dokonania odbioru czeiciowego lub koricowego) przedmiotu umowy,

zobowigzuje sie dostarcza¢ wraz z urzadzeniami i wyposazeniem — karty gwarancyjne oraz éwiadectwa i

certyfikaty potwierdzajgce zgodnosc z normami, atesty, karty katalogowe - dostarczonych i zamontowanych urzadzer

i wyposazenia.

2) § 7 Zatacznika nr 10 do SIWZ- projekt umowy, otrzymuje brzmienie:
»87.

1. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywana na podstawie faktur VAT
czesciowych i faktury VAT koricowej. Ptatnosci na podstawie faktur czesciowych nie mogg przekroczyé
tacznie 80% wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

2. Podstawg do wystawienia faktury bedzie protokét odbioru czeiciowego albo koricowego prac zgodnie ze
stopniem zaawansowania prac, podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego oraz przedstawicieli
Wykonawcy. Obiory czesciowe prac beda dokonywane nie czesciej niz raz w miesiacu.

3. Zatgcznikami do faktury bedzie;

e protokdt odbioru,
e atesty i certyfikaty, karty gwarancyjne

4. Zamawiajacy zobowigzany jest do wyznaczenia terminéw odbioréw nie pdzniej niz w ciggu 7 (siedmiu) dni
od daty otrzymania zawiadomienia Wykonawcy o gotowoséci do odbioru.

5. Jezeli w czasie odbioru zostang ujawnione wady dostarczonych elementéw nadajace sie do usuniecia,
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin do ich usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze od umowy odstapic, jezeli wady sa istotne, lub z3da¢ obnizenia
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wynagrodzenia Wykonawcy. To samo dotyczy przypadku, gdy wady usunac sie nie dadza.

6. Z dniem dokonania odbioru koricowego przedmiotu umowy, rozpoczyna sie bieg okresu gwarancji jakosci i
rekojmi za wady.

7. Naleznosci wynikajace z faktury beda ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w
fakturze, w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiajacemu.

8. Faktura wystawiona bedzie na zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

i dostarczona do siedziby Zamawiajacego.

9. Za nieterminowa zaptate faktury przez Zamawiajacego, Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe za
opdinienie w transakcjach handlowych.

3)ust. 1 § 8. Zatacznika Nr 10 do SIWZ- projekt umowy, otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na okres ......... miesiecy, liczac od dnia podpisania
protokotu odbioru koicowego przedmiotu umowy.

Pytanie 17.

Prosimy o wskazanie terminu wizji lokalnej.

Odpowiedz na pytanie 17.

Odpowied?z na pytanie 17 znajduje sie w odpowiedzi na pytanie 1

Pytanie 18.

Prosimy o udostepnienie dokumentacji powykonawczej posadzki betonowej.

Odpowiedz na pytanie 18.

Zamawiajacy, informuje, ze nie udostepnia dokumentacji powykonawczej posadzki betonowe;.

Pytanie 19.

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843). Prosimy dla pozycji 60 d.1.3 Zatgcznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf
doprecyzowanie parametrow technicznych urzgdzenia lub podanie parametréw réwnowaznosci.
OdpowiedzZ na pytanie 19.

Zamawiajacy informuje, ze odpowied? na pytanie 19 znajduje sie w odpowiedzi na pytanie 9.

Pytanie 20.

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843). Prosimy dla pozycji 61 d.1.3 Zatgcznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf

doprecyzowanie parametrow technicznych urzadzenia lub podanie parametréw rownowaznosci.
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Odpowiedi na pytanie 20.
Zamawiajgcy informuje, Zze odpowiedZ na pytanie 20 znajduje sie w odpowiedzi na pytanie 9.
Pytanie 21.

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1843). Prosimy dla pozycji 62 d.1.3 Zatgcznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf
doprecyzowanie parametréow technicznych urzadzenia lub podanie parametréw réwnowaznosci.
Odpowiedz na pytanie 21.

Zamawiajgcy informuje, ze nalezy zastosowac pilot dedykowany do systemu oferowanego przez
Wykonawce.
Pytanie 22.

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843). Prosimy dla pozycji 63 d.1.3 Zatacznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf
doprecyzowanie parametrow technicznych urzadzenia lub podanie parametréw réwnowaznosci.
Odpowiedi na pytanie 22.

Zamawiajacy informuje, ze odpowiedz na pytanie 22 znajduje sie w odpowiedzi na pytanie 9.

Pytanie 23.

Prosimy dla pozycji 64 d.1.3 Zatacznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf o uszczegétowienia zapisu, z ilu
gniazd sktadac sie ma jedne komplet?

Odpowiedz na pytanie 23.

Zamawiajacy informuje, Ze po stronie Wykonawcy jest okreSlenie niezbednej ilosci gniazd na
potrzeby kazdego z mostow oswietleniowych, z uwzglednieniem dostawy i montaz Urzgdzen ktdre
bedg tam zamontowane a dostarczane przez Wykonawce. Ponadto, Zamawiajagcy wymaga
zamontowanie n+1 gniazd na kazdym z mostow oswietleniowych.

Pytanie 24.

Prosimy dla pozycji 65 d.1.3 Zatgcznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf o udostepnienie schematu szafy
lub podania informacji czy w zakresie jest rdwniez wykonanie projektu szafy?

Odpowiedz na pytanie 24.

Zamawiajacy informuje, ze po stronie Wykonawcy jest uzgodnienie z Zamawiajgcym lokalizacji
urzadzen (switch, organizery kabli, listwy zasilajgce i inne wskazane w niniejszym Postepowaniu) w

szafie oraz dostarczenie dokumentacji powykonawcze;j.
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Pytanie 25.

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843). Prosimy dla pozycji 66 d.1.3 Zatgcznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf
doprecyzowanie parametrow technicznych lub podanie parametréw réwnowaznosci.

Odpowiedz na pytanie 25.
Zamawiajacy informuje, ze odpowiedz na pytanie 25 znajduje sie w odpowiedzi na pytanie 9.
Pytanie 26.

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843). Prosimy dla pozycji 67 d.1.3 Zatgcznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf
doprecyzowanie parametrow technicznych lub podanie parametréw réwnowaznosci.

Odpowiedz na pytanie 26.
Zamawiajacy informuje, ze odpowied? na pytanie 26 znajduje sie w odpowiedzi na pytanie 9.
Pytanie 27.

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843). Prosimy dla pozycji 68 d.1.3 Zatacznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf
doprecyzowanie parametrow technicznych lub podanie parametréw réwnowaznosci.

Odpowiedz na pytanie 27.
Zamawiajgcy informuje, ze odpowiedz na pytanie 27 znajduje sie w odpowiedzi na pytanie 9.

Pytanie 28.

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843). Prosimy dla pozycji 69 d.1.3 Zatgcznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf
doprecyzowanie parametrow technicznych lub podanie parametréw rownowaznosci.

Odpowiedz na pytanie 28.
Zamawiajacy informuje, ze odpowiedz na pytanie 28 znajduje sie w odpowiedzi na pytanie 9.

Pytanie 29.

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843). Prosimy dla pozycji 70 d.1.3 Zatgcznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf
doprecyzowanie parametrow technicznych lub podanie parametréw réwnowaznosci.

Odpowiedz na pytanie 29.

Zamawiajgcy informuje, ze odpowiedz na pytanie 29 znajduje sie w odpowiedzi na pytanie 9.
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Pytanie 30.

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843). Prosimy dla pozycji 71 d.1.3 Zatgcznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf
doprecyzowanie parametrow technicznych lub podanie parametrow réwnowaznosci.

Odpowiedz na pytanie 30.

Zamawiajacy informuje, ze odpowiedZ na pytanie 30 znajduje sie w odpowiedzi na pytanie 9.

Pytanie 31.

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843). Prosimy dla pozycji 72 d.1.3 Zatacznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf
doprecyzowanie parametrow technicznych lub podanie parametréw réwnowaznosci.

Odpowiedz na pytanie 31.

Zamawiajacy informuje, ze odpowiedZ na pytanie 31 znajduje sie w odpowiedzi na pytanie 9.

Pytanie 32.

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843). Prosimy dla pozycji 73 d.1.3 Zatgcznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf
doprecyzowanie parametréw technicznych lub podanie parametréw rownowaznosci.

Odpowiedi na pytanie 32.

Zamawiajgcy informuje, ze odpowiedzi na pytanie 32 znajduje sie w odpowiedzi na pytanie 9.

Pytanie 33.

Prosimy dla pozycji 64 d.1.3 Zatacznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf o uszczegétowienia zapisu w
zakresie proby obcigzeniowe podanie normy, standardu.

Odpowiedz na pytanie 33.

Zamawiajgcy informuje, ze dla pozycji 64 d.1.3 nie wymaga préby obcigzeniowe].

Pytanie 34.

Prosimy o informacje czy pomieszczenie F.1.2 Rezyserka jest wyposazone w klimatyzacje w zwigzku z
lokalizacjg projektora? Czy wykonanie klimatyzacji jest w zakresie postepowania ?

Odpowiedz na pytanie 34.

Zamawiajacy informuje, ze urzadzenie klimatyzacyjne na potrzeby pomieszczenia Rezyserki jest poza

zakresem niniejszego postepowania.
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Pytanie 35.

Prosimy o udostepnienie projektu sieci LAN dla budynku lub wskazanie ilosci punkéw do wyceny oraz
opisania standardu dotyczy pozycji 98 w Zatacznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf

Odpowiedz na pytanie 35.

Zamawiajgcy informuje, ze instalacja ma by¢ wykonana w kat. 6. Liczba punktéw musi zosta¢ dobrana
przez Wykonawce do zastosowanych urzadzen i technologii. Ponadto, w pom. Rezyserki nalezy
przewidzie¢ gniazda n+2, przy mostach oswietleniowych w pomieszczeniu Sali kinowej n+1 jezeli
bedzie taka koniecznosc.

Pytanie 36.

Prosimy o podanie co jest w zakresie integracji sieci LAN, jaki sprzet jest zainstalowany i co jest w
zakresie konfiguracji dotyczy pozycji 100 d.3 w Zatacznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf

Odpowiedz na pytanie 36.

Zamawiajgcy informuje, ze w zakresie konfiguracji jest dostosowanie dostarczanych urzadzer do
istniejgcego systemu LAN opartego o switch-e firmy Zyxel model XGS 3700 zgodnie z Specyfikacja z
poz. 30d.1.2 przedmiaru.

Pytanie 37.

Prosimy o podanie co jest w zakresie ,Dostosowania, adaptacja przebudowa istniejgcych elementéw
wykoriczenia $cian i sufitow do wymogdéw Montazowych planowanego wyposazenia" prosimy o opis
lub podanie rysunku wedtug ktérego nalezy wykonac przebudowy dotyczy pozycji 100 d.3
w Zatacznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf

Odpowiedz na pytanie 37.

Zamawiajgcy informuje, ze elementy wykornczenia scian zostaly przestawione na rzucie ,Rys 22
ZPB - BUDYNEK F - RZUT PARTERU - 980x600_110.pdf”, zatgcznika nr 2 do OPZ. Wykoriczenie $cian

i sufitdw wykonano z ptyt akustycznych typu Ecopfon, kolor czarny. Po stronie Wykonawcy lezy
obowigzek odtworzenia elementéw wykonczeniowych do stanu pierwotnego po wykonanych

pracach. Zgodnie z trescig pkt 3.4.Zamawiajacy nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnych

obiektéw z jego udziatem, niemniej jednak zaleca sie, aby Wykonawca bardzo szczegdtowo

sprawdzit w terenie warunki realizacji przedmiotu zaméwienia- odpowiedZ na pytanie 1.
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Pytanie 38.

Zamawiajgcy wymaga w pozycji 8 d.2. Zatgcznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf ,zintegrowany monitor
odstuchowy". Prosimy o dopuszczenie rozwigzania réwnowaznego aby procesor posiadat zewnetrzny
monitor odstuchowy

Odpowiedz na pytanie 38,

Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza zewnetrzny monitor odstuchowy.

Pytanie 39.

Zamawiajacy wymaga w pozycji 8 d.2. Zatacznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf ,2x RCA wejécie
analogowe audio". Prosimy o dopuszczenie rozwigzania réwnowainego zamiast ,2 x RCA"
stereofoniczne wejscie na minilack.

Odpowiedzi na pytanie 39.

Zamawiajgcy informuje, ze dopuszcza jako rozwigzanie réwnowazne zastosowanie gniazd minilack
zamiast RCA.

Pytanie 40.

Czy zamawiajacy w pozycji 9 d.2. Zafacznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza nizsza moc
gtosnika rekompensowang wyzsza skutecznoscig np.: moc 500W (zgodnie z AES2-1984, 40 Hz - 400
Hz, 2 hours, Power = Vrms”2/Znom) Przy skutecznoéci 100dB?

Odpowiedi na pytanie 40.

Zamawiajacy informuje, ze odpowied? na pytanie 40 znajduje si¢ w odpowiedzi na pytanie 94.
Pytanie 41.

Czy zamawiajacy w pozycji 10 d.2. Zatacznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza aby gtosnik

niskotonowy pracowat w pasmie 19 — 250 Hz wiedzac ze i tak procesor kinowy obcina to pasmo z
gory?

Odpowiedz na pytanie 41.
Zamawiajacy informuje, ze odpowied? na pytanie 41 znajduje sie w odpowiedzi na pytanie 95.

Pytanie 42.

Czy zamawiajacy w pozycji 10 d.2. Zafacznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf . dopuszcza dostawe
gtosnika niskotonowego zbudowanego w oparciu o dwa przetworniki 18 calowe, zamiast dwdch
gtosnikéw niskotonowych zbudowanych w oparciu o jeden przetwornik 18 calowy przy zatozeniu ze
wszystkie parametry glosnika bede poréwnywalne lub lepsze niz otrzymane z dwdch gloénikow

opartych o jeden przetwornik?
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Odpowiedz na pytanie 42.

Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na zaproponowane przez oferenta parametry gtosnika
niskotonowego.

Pytanie 43.

Czy zamawiajacy w pozycji 10 d.2. Zatacznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza aby gtosnik
niskotonowy miat 4 ohm impedanc;ji?

Odpowiedz na pytanie 43.

Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na zaproponowane przez oferenta parametry gtosnika
niskotonowego.

Pytanie 44.

Czy zamawiajacy w pozycji 11 d.2. Zatgcznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza aby gtosnik
niskotonowy miat 4 ohm impedancji?

Odpowiedz na pytanie 44.

Zamawiajgcy informuje, ze nie wyraza zgody na zaproponowane przez oferenta parametry gtosnika
niskotonowego.

Pytanie 45.

Czy zamawiajacy w pozycji 11 d.2. Zatacznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza WYyZszg moc
gtosnika rekompensujaca nizszg skutecznosé np.: moc 500W (zgodnie z AES2-1984 noise signal for 2
hours) Przy skutecznosci 98 dB?

Odpowiedz na pytanie 45.

Zamawiajacy informuje, ze odpowied? na pytanie 45 znajduje sie w odpowiedzi na pytanie 96.
Pytanie 46.

Czy zamawiajgcy w pozycji 11 d.2. Zatacznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza propagacje 90°
stozkowo wiedzac ze propagacja 1000X1000 nie istnieje?

Pytanie 46.

Zamawiajacy informuje, ze odpowiedz na pytanie 46 znajduje sie w odpowiedzi na pytanie 96.
Pytanie 47.

Czy zamawiajacy w pozycji 12 d.2. Zatacznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza wzmacniacze

dostosowane do oferowanych glosnikdw wg ilosci i mocy?
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Odpowiedz na pytanie 47.

Zamawiajacy informuje, ze odpowiedz na pytanie 47 znajduije sie w odpowiedzi na pytanie 97.
Pytanie 48.

Czy zamawiajacy w pozycji 13 d.2. Zatacznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza wzmacniacze
dostosowane do oferowanych gtoénikéw wg ilosci i mocy?

Odpowiedz na pytanie 48.

Zamawiajacy informuje, ze odpowiedz na pytanie 48 znajduje sie w odpowiedzi na pytanie 98.
Pytanie 49.

Czy zamawiajgcy w pozycji 18 d.2. Zatacznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza zestaw
gtosnikowy o dyspersji 90° stozkowe;j?

Odpowiedz na pytanie 49.

Zamawiajacy informuje, ze do wyceny nalezy przyjac urzadzenia zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 50.

Czy zamawiajgcy w pozycji 18 d.2. Zatacznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza zestaw
gtosnikowy w obudowie ze sklejki o grubosci 15 mm?

Odpowiedz na pytanie 50.

Zamawiajacy informuje, ze wyraza zgode na zastosowanie min. grubosci sklejki 15mm.

Pytanie 51.

Czy zamawiajacy w pozycji 18 d.2. Zatacznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza zestawy
gtosnikowe o szczytowym poziomie SPL w trybie pasywnym na poziomie 128 dB z pominieciem
wartosci w trybie bi-amp skoro i tak w zestawieniu gloénik bedzie zasilany pasywnie?

Odpowiedz na pytanie 51.

Zamawiajacy informuje, ze do wyceny nalezy przyja¢ urzadzenia zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 52.

Czy zamawiajgcy w pozycji 18 d.2. Zatgcznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza pomingé
wymagania dotyczace skutecznos$ci w trybie bi-amp, skoro zestaw gtosnikowy bedzie zasilany
pasywnie?

Odpowiedz na pytanie 52.

Zamawiajacy informuje, ze do wyceny nalezy przyja¢ urzadzenia zgodnie z przedmiarem.
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Pytanie 53.

Czy zamawiajacy w pozycji 18 d.2. Zatacznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf zaakceptuje wage gtosnika

na poziomie 29,5 kg?

Odpowied: na pytanie 53.

Zamawiajacy informuje, ze wyraza zgode na wage gloénika okoto 29,5kg.

Pytanie 54.

Czy zamawiajgcy w pozycji 19 d.2. Zatgcznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza
gtosnikowy o pasmie przenoszenia w zakresie 60 Hz — 18 kHz (-10dB)?

Odpowiedz na pytanie 54.

Zamawiajacy informuje, ze do wyceny nalezy przyja¢ urzadzenia zgodnie z przedmiarem.
Pytanie 55.

Czy zamawiajagcy w pozycji 189 d.2. Zatacznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza
gtosnikowy o indeksie Q réwnym 4,6?

Odpowiedz na pytanie 55.

Zamawiajgcy informuje, ze do wyceny nalezy przyja¢ urzadzenia zgodnie z przedmiarem.
Pytanie 56.

Czy zamawiajacy w pozycji 19 d.2. Zatacznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza
gtosnikowy o indeksie DI réwnym 6,67

Odpowiedi na pytanie 56.

Zamawiajacy informuje, ze do wyceny nalezy przyja¢ urzadzenia zgodnie z przedmiarem.
Pytanie 57.

Czy zamawiajacy w pozycji 19 d.2. Zatacznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza
glosnikowy o dyspersji 105° stozkowej?

Odpowiedz na pytanie 57.

Zamawiajgcy informuije, ze do wyceny nalezy przyjgc urzagdzenia zgodnie z przedmiarem.
Pytanie 58.

Czy zamawiajacy w pozycji 19 d.2. Zatacznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza
gtosnikowy o 254 mm s$rednicy przetwornika nisko tonowego i cewce 76 mm?

Odpowiedz na pytanie 58.

zestaw

zestaw

zestaw

zestaw

zestaw

Zamawiajacy dopuszcza rowniez zestaw gtosnikowy o 254 mm $rednicy przetwornika nisko tonowego

i cewce 76 mm.
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Pytanie 59.

Czy zamawiajacy w pozycji 19 d.2. Zafacznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza zestaw
gtosnikowy 76 mm $rednicy przetwornika wysokotonowego i cewce 76 mm?

Odpowied: na pytanie 59,

Zamawiajacy dopuszcza rowniez zestaw gtosnikowy 76 mm srednicy przetwornika wysokotonowego i
cewce 76 mm.

Pytanie 60.

Czy zamawiajacy w pozycji 19 d.2. Zatgcznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza zestaw
gtoénikowy w obudowie ze sklejki o grubosci 15 mm?

Odpowiedz na pytanie 60.

Zamawiajgcy dopuszcza rowniez zastosowanie sklejki o grubosci 15mm.

Pytanie 61.

Czy zamawiajacy w pozycji 19 d.2. Zatacznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf zaakceptuje zestaw
gtoénikowy o 15 punktach instalacyjnych M10?

Odpowiedi na pytanie 61.

Zamawiajacy dopuszcza réwniez zastosowanie 15 punktéw instalacyjnych M10.

Pytanie 62.

Czy zamawiajacy w pozycji 19 d.2. Zatacznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf zaakceptuje jedno przytacze
gtosnikowe 4 stykowe?

Odpowiedz na pytanie 62.

Zamawiajgcy informuje, ze do wyceny nalezy przyjaé urzadzenia zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 63.

Czy zamawiajacy w pozycji 19 d.1. Zatacznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf zaakceptuje zestaw
gtosnikowy o wymiarach 560X305X270 mm?

Odpowiedz na pytanie 63.

Zamawiajgcy dopuszcza réwniez zestaw gto$nikowy o wymiarach 560X305X270 mm.

Pytanie 64.

Czy zamawiajgcy w pozycji 19 d.2. Zatgcznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf zaakceptuje wage gtosnika
na poziomie 21,7 kg?

Pytanie 64.

Zamawiajacy informuje, ze wyraza zgode na wage gtosnika okoto 21.7 kg.
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Pytanie 65.

Czy zamawiajacy w pozycji 21 d.2. Zatgcznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza zestaw
gtosnikowy o pasmie przenoszenia 29 Hz do 250 Hz ( -10 dB)?

Odpowiedi na pytanie 65.

Zamawiajacy informuje, ze do wyceny nalezy przyja¢ urzadzenia zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 66.

Czy zamawiajacy w pozycji 21 d.2. Zatgcznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf zaakceptuje Zestaw
gtosnikowy o maksymalnym szczytowym poziomie SPL 135 dB?

OdpowiedzZ na pytanie 66.

Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza rowniez zaproponowany parametr SPL o wys. 135dB.

Pytanie 67.

Czy zamawiajacy w pozycji 21 d.2. Zatacznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf zaakceptuje zestaw
gtosnikowy o wadze 50,5 kg?

Odpowiedz na pytanie 67.

Zamawiajqcy informuje, ze wyraza zgode na wage zestawu gtoénikowego okoto 50,5kg.

Pytanie 68.

Czy zamawiajacy w pozycji 21 d.2 Zatacznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf zaakceptuje zestaw
gtosnikowy o wymiarach 535X660X775 mm?

Odpowiedz na pytanie 68.

Zamawiajgcy dopuszcza réwniez zestaw gtosnikowy o wymiarach 535X660X775 mm.

Pytanie 69.

Czy zamawiajacy w pozycji 23 d.2. Zatgcznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza wzmacniacz
ktéry korzysta z mocy obliczeniowej procesora DSP?

Odpowiedz na pytanie 69.

Zamawiajacy informuje, ze do wyceny nalezy przyja¢ urzadzenia zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 70.

Czy zamawiajgcy w pozycji 23 d.2. Zatgcznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza wzmacniacz o
pasmie przenoszenia 20 Hz - 20 kHz +0.2 dB / -0.7 dB?

Odpowiedz na pytanie 70.

Zamawiajacy informuje, ze do wyceny nalezy przyjaé urzadzenia zgodnie z przedmiarem.
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Pytanie 71.
Czy zamawiajgcy w pozycji 23 d.2. Zatgcznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopusci wzmacniacz o THD

1%? (chociaz nie wiem jak czyta¢ SIWZ bo mozna interpretowac¢ ze zamawiajacy zada THD mniejszych
niz 35% a to spetniamy)

Odpowiedi na pytanie 71.

Zamawiajgcy informuje, ze do wyceny nalezy przyjaé THD < 1%.

Pytanie 72.

Czy zamawiajgcy w pozycji 23 d.2. Zatacznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza wzmacniacz o
wspofczynniku ttumienia 100?

Odpowiedzi na pytanie 72.

Zamawiajgcy informuje, ze do wyceny nalezy przyjac urzadzenia zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 73.

Czy zamawiajacy w pozycji 24 d.2. Zatacznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza wzmacniacz
ktory korzysta z mocy obliczeniowej procesora DSP?

Odpowiedz na pytanie 73,

Zamawiajgcy informuje, ze do wyceny nalezy przyjac urzadzenia zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 74.

Czy zamawiajacy w pozycji 24 d.2. Zatgcznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopusci wzmacniacz o THD
1%? (chociaz nie wiem jak czyta¢ SIWZ bo mozna interpretowac ze zamawiajacy zagda THD mniejszych
niz 35% a to spefniamy)

Odpowiedz na pytanie 74.

Zamawiajacy informuje, ze do wyceny nalezy przyja¢ THD < 1%.

Pytanie 75.

Czy zamawiajgcy w pozycji 24 d.2. Zatgcznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza wzmacniacz o
pasmie przenoszenia 20 Hz - 20 kHz +0.2 dB / -0.7 dB?

Odpowiedz na pytanie 75.

Zamawiajgcy informuje, ze do wyceny nalezy przyjac¢ urzadzenia zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 76.

Czy zamawiajacy w pozycji 24 d.2. Zatgcznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza wzmacniacz o

wspotczynniku ttumienia 100?
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Odpowiedz na pytanie 76.

Zamawiajacy informuje, ze do wyceny nalezy przyja¢ urzadzenia zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 77.

Czy zamawiajacy w pozycji 28 d.1. Zatacznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf wyraza zgode aby Procesor
OSP posiadat <- 121dB?

Odpowiedz na pytanie 77.

Zamawiajgcy dopuszcza rowniez Procesor OSP <- 121 dB.

Pytanie 78.

Czy zamawiajgcy w pozycji 28 d.2. Zatacznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf wyraza zgode aby procesor
OSP miat gtebokos¢ 285 mm?

Odpowiedi na pytanie 78.

Zamawiajacy dopuszcza rowniez gtebokos$¢ 285mm procesora OSP.

Pytanie 79.

Czy zamawiajacy w pozycji 29 d.2. Zatgcznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza aby konwerter
standardéw byt wbudowany w procesor OSP?

Odpowiedz na pytanie 79.

Zamawiajacy informuje, ze do wyceny nalezy przyjac urzadzenia zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 80.

Czy zamawiajacy w pozycji 33 d.2. Zatacznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza mikrofon o
pasmie przenoszenia 20 - 18000 Hz?

Odpowiedz na pytanie 80.

Zamawiajacy informuje, ze wyraza zgode na zmiane wskazanych parametréw w przedmiarze poz. 33
d.1.2 w zakresie do 15% wskazanych parametréw.

Pytanie 81.

Czy zamawiajacy w pozycji 33 d.2. Zatacznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza mikrofon o
czutosci 0,2 mV/Pa; (60 Hz): 0,6 mV/Pa?

Odpowiedz na pytanie 81.

Zamawiajacy informuje, ze wyraza zgode na zmiane wskazanych parametréw w przedmiarze poz. 33

d.1.2 w zakresie do 15% wskazanych parametréw.
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Pytanie 82.
Czy zamawiajacy w pozycji 34 d.2. Zatgcznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza system

analogowy gdyz stosowanie systemu cyfrowego przy dwoch torach z ekonomicznego punktu
widzenia jest nieuzasadnione?

Odpowiedi na pytanie 82,

Zamawiajacy informuje, ze wyraza zgode na zmiane wskazanych parametréw w przedmiarze poz. 34
d.1.2 w zakresie do 15% wskazanych parametrow.

Pytanie 83.

Czy zamawiajacy w pozycji 34 d.2. Zatacznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza odbiornik
bezprzewodowy dwukanatowy tym bardziej ze zamawia tylko dwa nadajniki do reki?

Odpowiedi na pytanie 83.

Zamawiajacy informuje, ze wyraza zgode na zmiang wskazanych parametréw w przedmiarze poz. 34
d.1.2 w zakresie do 15% wskazanych parametréw.

Pytanie 84.

Czy zamawiajacy w pozycji 34 d.2. Zatacznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza

Odpowiedzi na pytanie 84.

Z uwagi na fakt, ze postawione pytanie jest niepetne pozostaje bez odpowiedzi.

Pytanie 85.

Czy zamawiajacy w pozycji 36 d.2. Zatgcznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza dostawe anteny
pasywne;j i oddzielnego wzmacniacza o stalym wzmocnieniu 12 dB?

Odpowiedz na pytanie 85.

Zamawiajgcy informuje, ze do wyceny nalezy przyjaé urzadzenia zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 86.

Czy zamawiajgcy w pozycji 42 d.2. Zatgcznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf zaakceptuje mikrofon o
impedancji 350 Ohm?

Odpowiedz na pytanie 86.

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane wskazanych parametréow w przedmiarze poz. 42 d.1.2 w
zakresie do 15% wskazanych parametrow.

Pytanie 87.

Czy zamawiajacy w pozycji 43 d.2. Zatacznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf zaakceptuje mikrofon o

impedancji 350 Ohm?
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Odpowiedz na pytanie 87.
Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane wskazanych parametrow w przedmiarze poz. 43 d.1.2 w
zakresie do 15% wskazanych parametrow.
Pytanie 88.
Czy zamawiajacy w pozycji 44 d.2. Zatacznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza mikrofon o
pasmie przenoszenia 20 - 18000 Hz?
Odpowiedz na pytanie 88.
Zamawiajac wyraza zgode na zmiane wskazanych parametrow w przedmiarze poz. 44 d.1.2 w
zakresie do 15% wskazanych parametréw.
Pytanie 89.
Czy zamawiajacy w pozycji 44 d.2. Zatacznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza mikrofon o
czutosci 0,2 mV/Pa; (60 Hz): 0,6 mV/Pa?
Odpowiedi na pytanie 89.
Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane wskazanych parametrow w przedmiarze poz. 44 d.1.2 w
zakresie do 15% wskazanych parametrow.
Pytanie 90.
Czy zamawiajacy w pozycji 84 d.5. Zatacznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf zaakceptuje gtosnik o
przetworniku wysokotonowym 1"?
Odpowiedi na pytanie 90.
Zamawiajacy dopuszcza rowniez zastosowanie gtosnikow o przetworniku 5,25 + 17,
Pytanie 91.
Czy zamawiajacy w pozycji 84 d.5. Zatgcznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf zaakceptuje gtoénik o
skutecznosci 86 dB?
Odpowiedi na pytanie 91.
Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie réwniez skutecznosci glosnikéw od 86dB.
Pytanie 92.
Czy zamawiajacy w pozycji 84 d.5. Zatgcznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf zaakceptuje gtoénik o
propagacji 115 ° stozkowo?
Odpowiedz na pytanie 92.

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane propagacji w poz. 84 d.1.5 w zakresie do 15%.
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Pytanie 93.
Czy zamawiajacy w pozycji 84 d.5. Zatacznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf zaakceptuje gtosnik ktéry
nie ma odczepu transformatorowego 3,7W?
Odpowiedz na pytanie 93,
Zamawiajacy informuje, ze wyraza zgode na zastosowanie glosénika, ktéry nie ma odczepu
transformatorowego 3,7W.
Pytanie 94
Przedstawione przez Zamawiajacego w ,zatgczniku nr 3 do SIWZ — Przedmiar” dla przedmiotowego
zadania w poz. 1.1.2.9 ,Glosniki gtowne zaekreanowe na wézkach jezdnych” wymagane minimalne
parametry techniczne wskazuja na urzadzenia jednego producenta a konkretnie KCS S-2400.
Opis przedmiotu Zaméwienia zawiera klubowe cechy w/w urzadzenia eliminujace zastosowanie
rozwigzan konkurencji producenta KCS. W zwigzku z powyiszym, czy Zamawiajacy dopusci jako
rozwigzanie rownowazne w przypadku zaoferowania zestawow glosnikowych o parametrach
wymienionych ponizej?

e Konstrukcja dwudrozna,

* Dwa przetworniki niskotonowe 15”; jeden przetwornik wysokotonowy tubowy:;

e Pasmo przenoszenia 30 Hz — 18 kHz;

e Impedancja nominalna 4 Q;

® Moc zestawu glosnikowego 400W (metoda pomiaru zgodni e z IEC 268-1);

® Skutecznos¢ zestawu gtosnikowego 104dB (1W/1m) w warunkach otwarte] przestrzeni (4m)

e Waga zestawu gtosnikowego 62,2 kg;

e Montaz na wozkach jezdnych
Odpowiedz na pytanie 94.
Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza nastepujace parametry jako réwnowazne:

e Wage zestawu glfosnikowego do 70kg

e Pasmo przenoszenia 35Hz — 18kHz

e Moc zestawu gtosnikowego min. 500W (pink-noise), min. 1000 W (program)
Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze podane parametry w przedmiarze sa parametrami
minimalnymi — patrz odpowiedZ na pytanie 9.

Pytanie 95

Przedstawione przez Zamawiajgcego w ,ztgczniku nr 3 do SIWZ - Przedmiar” dla przedmiotowego
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zadania w poz. 1.1.2.10 ,Glosniki niskotonowe zaekranowe na wézkach jezdnych" wymagane
minimalne parametry techniczne wskazujg na urzgdzenie jednego producenta a konkretnie KCS C-
118-H. Opis przedmiotu zamowienia zawiera kluczowe cechy w/w urzadzenia eliminujgce
zastosowanie rozwigzan konkurencji producenta KCS.W zwigzku z powyiszym, czy Zamawiajgcy
dopusci jako rozwigzanie réwnowaine w przypadku zaoferowania zestawéw gtosnikowych o

parametrach wymienionych ponizej?

. jeden przetwornik niskotonowy 18";

. otwor bass-reflex z przodu obudowy;

. pasmo przenoszenia 22 Hz - 150Hz;

. impedancja nominalna 8Q);

. moc zestawu gtosnikowego 600W(wg. metody pomiarowej AES-2h);
. skuteczno$c¢ zestawu gtosnikowego 97 dB (1W/1m);

. waga zestawu glosnikowego nie wieksza niz 60 kg;

. montaz na wozkach jezdnych

Odpowiedz na pytanie 95.
Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza nastepujgce parametry jako réwnowazne:

e Wage zestawu glosnikowego do 70kg

e Pasmo przenoszenia 24Hz — 150Hz

® Moc zestawu gtosnikowego min. 800W (pink-noise), min. 1600 W (program)
Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, e podane parametry w przedmiarze s3 parametrami
minimalnym — patrz odpowiedz na pytanie 9.
Pytanie 96:
Przedstawione przez Zamawiajgcego w ,ztaczniku nr 3 do SIWZ - Przedmiar” dla przedmiotowego
zadania w poz. 1.1.2.11 ,,Gtosniki surround wraz z uchwytami montazowymi" wymagane minimalne
parametry techniczne wskazujg na urzadzenie jednego producenta a konkretnie KCS SR-50. Opis
przedmiotu zamowienia zawiera kluczowe cechy w/w urzadzenia eliminujace zastosowanie
rozwigzan konkurencji producenta KCS.W zwigzku z powyiszym, czy Zamawiajacy dopusci jako
rozwigzanie rownowaine w przypadku zaoferowania zestawéw glosnikowych o parametrach
wymienionych ponizej?

. konstrukcja dwudrozna;

. przetwornik niskotonowy 10";
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. przetwornik wysokotonowy 1";

. pasmo przenoszenia (-10 dB) 50Hz - 25kHz;

. impedancja nominalna 8Q;

. moc zestawu giosnikowego 300W (wg. metody pomiarowej AES-2h);

. skutecznos¢ zestawu gtosnikowego w warunkach pétprzestrzeni (2n) 99dB (1W/1m);
. propagacja 110° x 60°;

. waga zestawu gfosnikowego nie wieksza niz 12 kg;

. montaz na dedykowanym uchwycie;

Odpowiedz na pytanie 96.
Zamawiajgcy informuje, ze dopuszcza nastepujgce parametry jako rownowazne:

e Wage zestawu gtosnikowego do 20kg

e Pasmo przenoszenia 50Hz — 20kHz

e Moc zestawy glosnikowego od 300W

e Propagacja 110° x 60°;

e przetwornik niskotonowy min. 10";
. skutecznosc zestawu gtosnikowego 98dB
Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze podane parametry w przedmiarze sy parametrami
minimalnym — patrz odpowiedz na pytanie 9.
Pytanie 97:
Przedstawione przez Zamawiajgcego w ,zatgczniku nr 3 do SIWZ - Przedmiar” dla przedmiotowego
zadania w poz. 1.1.2.12 ,Wzmacniacz kinowe typ I" wymagane minimalne parametry techniczne
wskazujg na urzgdzenie jednego producenta a konkretnie KCS C-1500. Opis przedmiotu zaméwienia
zawiera kluczowe cechy w/w urzadzenia eliminujgce zastosowanie rozwigzan konkurencji producenta
KCS.W zwigzku z powyzszym, czy Zamawiajacy dopusci jako rozwigzanie rownowazne w przypadku

zaoferowania wzmacniaczy mocy o parametrach wymienionych ponize;j?

. wzmacniacz dwukanatowy;

. moc 2 x 1000W (2 Q), 2 x 800W (4 Q), 2 x 475W (8 Q), 1 x 2000W (4 Q), 1 x 1600W (8Q);
. pasmo przenoszenia 20 Hz - 20kHz;

. THD < 0,5%;

. wspotczynnik sygnatu do szumu = 100 dB;

. montaz w szafie rack, wysokosé 2U;
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Jednoczesnie oferowane wzmacniacze zapewnig ochrone przed:

. zwarciem wyjsc,

. niedopasowanym obcigzeniem,

. przecigzeniem zasilacza,

. zbyt wysoka temperaturg pracy,

. zbyt duzym pradem wyjsciowym,

. przesterowanym sygnatem wejéciowym.

Uktady zabezpieczajgce chronig takie podigczone gtosniki przed wejsciowym/wyjéciowym pradem
statym oraz niebezpiecznymi impulsami elektrycznymi podczas wigczania/wytgczania wzmacniacza.
Odpowiedi na pytanie 97.
Zamawiajgcy informuje, ze dopuszcza nastepujgce parametry jako rownowazne:

e moc min: 2x 750W (4Q) / 2x 475W (8 Q) / 1x 1500W (8 Q)

e wspofczynnik sygnatu do szumu >=100dB
Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze podane parametry w przedmiarze s3 parametrami
minimalnym — patrz odpowiedz na pytanie 9.
Pytanie 98:
Przedstawione przez Zamawiajgcego w ,zataczniku nr 3 do SIWZ - Przedmiar" dla przedmiotowego
zadania w poz. 1.1.2.13 ,Wzmacniacz kinowe typ II" wymagane minimalne parametry techniczne
wskazuje na urzgdzenie jednego producenta a konkretnie KCS C-2700. Opis przedmiotu zamdwienia
zawiera kluczowe cechy w/w urzadzenia eliminujace zastosowanie rozwigzan konkurencji producenta
KCS.W zwigzku z powyiszym, czy Zamawiajacy dopusci jako rozwigzanie réwnowazne w przypadku
zaoferowania wzmacniaczy mocy o parametrach wymienionych ponize;j?

. wzmacniacz dwukanatowy;

. moc 2 x 1450W (2 Q), 2 x 1200W (4 Q), 2 x 650W (8 Q), 1 x 3000W (4 Q), 1 x 2400W (8 Q);

. pasmo przenoszenia 20 Hz - 20kHz;

. THD < 0,5%;

. wspotczynnik sygnatu do szumu = 100 dB;

. montaz w szafie rack, wysokosé 2U;
Jednoczesnie oferowane wzmacniacze zapewnig ochrone przed:

. zwarciem wyjsc,

. niedopasowanym obcigzeniem,
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. przecigzeniem zasilacza,

. zbyt wysoka temperaturg pracy,
. zbyt duzym pradem wyjsciowym,
. przesterowanym sygnatem wejsciowym.

Uktady zabezpieczajgce chronig takze podtaczone gtosniki przed wejsciowym/wyjsciowym pradem
statym oraz niebezpiecznymi impulsami elektrycznymi podczas wiaczania/wylgczania wzmacniacza.
Wykluczenie przez Zamawiajgcego mozliwosci ztozenia oferty bazujacej na rozwigzaniach pozostatych
producentéw stanowi istotne ograniczenie uczciwej konkurencji ktéra powinna zosta¢ zachowana w
mysl ustawy PZP. Konieczno$¢ zaoferowania konkretnego modelu urzadzenia prowadzi do
ograniczenia konkurencyjnosci pomiedzy oferentami i zaweia krag potencjalnych wykonawcow
zdolnych do wykonana zaméwienia do dystrybutoréw jednego producenta zestawdw gtosnikowych.
Odpowiedz na pytanie 98.
Zamawiajgcy informuje, ze dopuszcza nastepujgce parametry jako réwnowazne:

® moc min: 2x 1200W (4Q) / 2x 650W (8 Q) / 1x 2400W (8 Q)

e wspofczynnik sygnatu do szumu >=100dB
Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze podane parametry w przedmiarze s parametrami
minimainym — patrz odpowied: na pytanie 9.
Pytanie 99:
Przedstawione przez Zamawiajgcego w ,zataczniku nr 3 do SIWZ - Przedmiar" dla przedmiotowego
zadania w poz. 1.1.3.16 ,Ekran kinowy zwijany" wymagane minimalne parametry techniczne
precyzuj rodzaj ptotna projekcyjnego ktére nalezy dostarczy¢ jako mikroperforowane dla mozliwosci
zastosowania zestawow glosnikowych za ekranem, zgodnie ze sztukg kinowej projekcji filmowej. Czy
Zamawiajacy wyrazi zgode na zastosowanie ekranu ze standardowe perforacja zamiast ,mikro"?
Perforacja typu standard zapewni znacznie lepsze parametry transparentnosci poszycia ekranowego
dla dzwigku emitowanego z zaekranowych zestawdw gtoénikowych. Typowo perforacja standardowa
zapewnia dwukrotnie wigksze powierzchnig ekranu dostepng do transmisji dzwieku. Prosimy o
doprecyzowanie.
Odpowiedz na pytanie 99.

Zamawiajacy informuje, ze do wyceny nalezy przyja¢ ptétno projekcyjne zgodnie z przedmiarem.
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Pytanie 100.

Przedstawione przez Zamawiajgcego w ,,ztaczniku nr 3 do SIWZ - Przedmiar” dla przedmiotowego
zadania w poz. 1.1.3.16 ,Ekran kinowy zwijany" wymagane minimalne parametry techniczne
precyzuje rodzaj sterowania rozwijaniem i zwijaniem ekranu za poérednictwem pilota
bezprzewodowego sterowania. Takie rozwigzanie jest mozliwe, jednak zdaniem oferenta wieksza
niezawodnos¢ zapewni sterowanie przewodowe, z nasciennego przetgcznika. Czy Zamawiajgcy wyrazi
zgode na zastosowanie sciennego przetacznika potaczonego z kasetg ekranu przewodowo i uzna takie
rozwigzanie za rownowazne? Prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedz na pytanie 100.

Zamawiajacy informuje, Zze dopuszcza rodzaj sterowania ekranem za posrednictwem pilota
bezprzewodowego opisanego w poz. 1.1.3.16 przedmiaru oraz sterowanie przewodowe 2
nasciennego przetgcznika, ktory musi sie znajdowac w pomieszczeniu rezyserki.

Pytanie 101.

Przedstawione przez Zamawiajacego w ,ztaczniku nr 3 do SIWZ - Przedmiar" dla przedmiotowego
zadania w poz. 1.5.80 ,Pulpit stacjonarny systemu sterowania" wymagane minimalne parametry
techniczne precyzujg urzadzenie dotykowe zdolne do wspétpracy ze zintegrowanym systemem
sterowania, dedykowanym dla wyposazenia AV w salach wielofunkcyjnych. Zamawiajacy nie
precyzuje jednak dostawy jednostki centralnej systemu centralnego sterowania urzgdzen AV, bad:
tez nie wskazuje czy taki system znajduje sie juz w posiadaniu Zamawiajgcego. Czy dostawca
powinien przewidzie¢c dostawy, montai, programowanie jednostki centralnej systemu
zintegrowanego sterowania kompatybilnej wraz z dostarczanym stacjonarnym panelem dotykowym
opisanym w poz.1.5.80 przedmiaru?

Odpowiedz na pytanie 101.

Zamawiajacy wymaga dostarczenia, montazu oraz programowanie jednostki centralnej systemu
zintegrowanego sterowania kompatybilny z dostarczanym panelem dotykowym opisanym w poz.
1.5.80. przedmiaru.

Pytanie 102.

Przedstawione przez Zamawiajacego w ,ztaczniku nr 3 do SIWZ - Przedmiar" dla przedmiotowego
zadania w poz. 1.5.83 ,UPS" wymagane minimalne parametry techniczne precyzuje urzadzenie UPS
umozliwiajgce podtrzymanie zasilania pracy projektora cyfrowego oraz jego peryferii (serwer) w

sytuacji zaniku napiecia sieciowego. Zauwazamy, ze Zamawiajagcy wskazat juz dostawy takiego
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urzgdzenia w poz. 1.1.1.5 ,Zasilacz UPS" przedmiaru. Ponadto wymagane parametry techniczne
wskazanego w poz. 1.1.1.5 ,Zasilacz UPS" zdaniem oferenta s3 adekwatne do opisanego w zakresie
dostaw wyposazenia kinotechnicznego, tj. projektora kinowego z serwerem. Dostawa urzadzenia o
parametrach opisanych w poz. 1.5.83 ,UPS" przedmiaru wydaje sie w tej sytuacji bezzasadna.
Prosimy o doprecyzowanie,

Odpowiedz na pytanie 102,

Zamawiajacy informuje, ze pozycja nr 1.1.1.5 przedmiaru jest poza zakresem dostawy. Obowigzuje

pozycja 1.5.83. przedmiaru.

2.ZMIANIE TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
1) W zwiazku z odpowiedzig udzielong przez Zamawiajacego na pytanie 3, pkt 5.2.3.1.SIWZ
otrzymuje brzmienie:
»2.2.3.1. w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciggtych
rowniez wykonuje, co najmniej jedno zamdwienie polegajace na dostawie i montazu wyposazenia
kina w budynkach uzytecznosci publicznej, zawierajgce w swoim zakresie co najmniej dostawe i
montaz: o$wietlenia scenicznego, systemu dzwigkowego sali kinowej, montazu projektora 2D/3D, o
wartosci nie mniejszej niz 950 000,00 zt brutto .
Zamawiajacy przy ustalaniu niniejszego warunku zastosowat przepis § 2 ust 5 pkt 2 Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zadaé
zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia.  Pojecie budynku
uzytecznosci publicznej nalezy rozumie¢ zgodnie z definicja zawarta w § 3 pkt 6 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
2) W zwiazku z odpowiedzig udzielong przez Zamawiajacego na pytanie 13, w pkt 5 ppkt. 20 lit.f,
Zatacznika Nr 1 do SIWZ pt.: Opis przedmiotu zaméwienia”, wyrazy ,Transportowy Dozdr
Techniczny” zastgpuje sie wyrazami ,Urzad Dozoru Technicznego”;
3) W zwiazku z odpowiedzig udzielong przez Zamawiajacego na pytanie 16:

a) §1ust7 Zatacznika nr 10 do SIWZ- projekt umowy, otrzymuje brzmienie:
»7.Wykonawca najpézniej w dniu dokonania odbioru czeéciowego lub koricowego) przedmiotu umowy,
zobowiazuje sie dostarcza¢ wraz z urzadzeniami i wyposazeniem - karty gwarancyjne oraz $wiadectwa i
certyfikaty potwierdzajgce zgodnosc z normami, atesty, karty katalogowe - dostarczonych i zamontowanych urzadzen
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i wyposazenia. ,,
b) § 7 Zatacznika nr 10 do SIWZ- projekt umowy, otrzymuje brzmienie:
87,

1. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywana na podstawie faktur
VAT czesciowych i faktury VAT koricowej. Ptatnosci na podstawie faktur czesciowych nie mogg
przekroczy¢ tacznie 80% wysokosci wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

2. Podstawg do wystawienia faktury bedzie protokdt odbioru czesciowego albo korcowego prac zgodnie
ze stopniem zaawansowania prac, podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego oraz przedstawicieli
Wykonawcy. Obiory czesciowe prac beda dokonywane nie czesciej niz raz w miesigcu.

3. Zatgcznikami do faktury bedzie;

e protokot odbioru,
e atesty i certyfikaty, karty gwarancyjne

4. Zamawiajacy zobowigzany jest do wyznaczenia termindw odbioréw nie pdzniej niz w ciggu 7 (siedmiu)
dni od daty otrzymania zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru.

lezeli w czasie odbioru zostang ujawnione wady dostarczonych elementéw nadajace sie do usuniecia,
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin do ich usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy moze od umowy odstgpié, jezeli wady s3 istotne, lub zadac obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy. To samo dotyczy przypadku, gdy wady usungac sie nie dadza.

5. Z dniem dokonania odbioru koricowego przedmiotu umowy, rozpoczyna sie bieg okresu gwarancji
jakosci i rekojmi za wady.

6. Naleznosci wynikajgce z faktury bedg ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany
w fakturze, w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiajgcemu.

7. Faktura wystawiona bedzie na zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

i dostarczona do siedziby Zamawiajgcego.
8. Za nieterminowg zaptate faktury przez Zamawiajgcego, Wykonawcy przystugujg odsetki ustawowe za
opodinienie w transakcjach handlowych.”
c)ust. 1 § 8. Zatacznika Nr 10 do SIWZ- projekt umowy, otrzymuje brzmienie:
»1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres ....... miesiecy, liczac od dnia

podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy. ,,

4) W zwigzku z licznymi zapytaniami w przedmiotowym postepowaniu, Zamawiajacy przediuza
termin skfadania i otwarcia ofert do dnia 15 LUTEGO 2021R.
Wobec powyzszego:
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a) pkt. 12.1. SIWZ otrzymuje brzmienie:

»12.1.0ferte oraz pozostate dokumenty i oswiadczenia, nalezy ztozy¢ pod rygorem niewaznosci w
formie elektronicznej w terminie do dnia 15 LUTEGO 2021 ROKU r. do godziny 12:00.”,

b) pkt. 12.4. SIWZ otrzymuje brzmienie:

»12.4.0twarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego: 07-410 Ostroteka, ul. Traugutta 19, sala
konferencyjna, parter, dnia 15 LUTEGO 2021 ROKU. o godz. 12:15.”

3. ZMIANIE TRESCI OGLOSZENIA O ZAMOWIENIU
W zwiazku ze zmiang tresci SIWZ, nizej wymienione tresci ogtoszenia o zaméwieniu nr 2020/S 255-
639983 otrzymujg brzmienie:

1) Sekcja 1I1.1.3. Zdolnos$¢ techniczna i kwalifikacje zawodowe. Wykaz i krotki opis kryteridw
kwalifikacji: Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jesli Wykonawca wykaze, ze, w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jeieli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat, a w przypadku $wiadczen okresowych lub
ciggtych rowniez wykonuje, co najmniej jedno zaméwienie polegajgce na dostawie i montazu
wyposazenia kina w budynkach uzytecznosci publicznej, zawierajgce w swoim zakresie co
najmniej dostawe i montaz: oswietlenia scenicznego, systemu diwiekowego sali kinowej,
montazu projektora 2D/3D, o wartosci nie mniejszej niz 950 000 PLN brutto.

Zamawiajgcy przy ustalaniu niniejszego warunku zastosowat przepis § 2 ust. 5 pkt 2 rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentdw, jakich moze zgdaé
Zamawiajagcy od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamodwienia. Pojecie budynku
uzytecznosci publicznej nalezy rozumieé zgodnie z definicjg zawarta w § 3 pkt 6 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

2) Sekcja IV.2.2.Termin sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu. Data:
15/02/2021. Czas lokalny: 12:00

3) Sekcja IV.2.6. Minimalny okres, w ktorym oferent bedzie zwigzany oferta. Oferta musi
zachowa¢ waiznosé do: 16/04/2021

4) Sekcja IV.2.7. Warunki otwarcia ofert. Data: 15/02/2021.Czas lokalny: 12:15
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Ogtoszenie o zmianie tresci ogtoszenia nr 2020/S 255-639983 zostato przestane Urzedowi Publikacji

Unii Europejskiej dnia 27 stycznia 2021r.
Zamawiajacy zamieszcza zmodyfikowang tres¢ SIWZ na stronie:
https://muzeumzolnierzywykletych.pl/zamowienia-publiczne

Wykonawcy sg zobowigzani uwzgledni¢ powyzsze odpowiedzi i zmiany w swoich ofertach.

p.o. Dyrekt
K_jfﬂ_’{L ?Z- 7

Janusz Kotowski
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